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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями
застережні вказівки

Класифікація застережних
вказівок за типом дій
Застережні вказівки за типом
дій класифіковані наступним
чином: застережними знаками
і сигнальними словами щодо
ступеня можливої небезпеки,
на яку вони вказують:
Застережні знаки та сиг-
нальні слова

Небезпека!
безпосередня небезпека
для життя або небезпека
тяжкого травмування
Небезпека!
небезпека для життя
внаслідок ураження еле-
ктричним струмом
Попередження!
небезпека легкого трав-
мування
Обережно!
вірогідність матеріаль-
них збитків або завдання
шкоди навколишньому
середовищу

1.2 Використання за
призначенням

При неналежному викорис-
танні або використанні не за
призначенням може виникати
небезпека для здоров'я та
життя користувача або тре-
тіх осіб, а також небезпека
завдання шкоди виробу та ін-
шим матеріальним цінностям.
Накопичувач гарячої води
призначений для накопичення
готової до використання в по-
буті та на дрібних підприєм-
ствах питної води, нагрітої
до температури не більше
85°C. Виріб може вбудовува-
тись в систему центральної
опалювальної установки. Як
правило, накопичувач гарячої
води експлуатується разом
з комбінованим опалюваль-
ним приладом, що нагріває як
воду системи опалення, так і
питну воду. Він розрахований
на поєднання з опалюваль-
ними приладами потужністю
до 35 кВт.
До використання за призна-
ченням належить:
– дотримання посібників з ек-

сплуатації виробу, що до-
даються, а також всіх інших
вузлів установки
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– дотримання всіх наведених
в посібниках умов огляду та
технічного обслуговування.

Експлуатація цього виробу ді-
тьми віком понад 8 років, а
також - особами з обмеже-
ними фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями
або з недостатнім досвідом
та знаннями можлива лише
за умови нагляду за ними або
після проходження ними інс-
труктажу з безпечного вико-
ристання виробу та ознайом-
лення з факторами пов'язаної
з цим небезпеки. Дітям забо-
роняється гратися з виробом.
Дітям забороняється вико-
нувати без нагляду миття та
проведення робіт з технічного
обслуговування, що виконую-
ться користувачем.
Використання виробу на авто-
мобілях, наприклад, пересу-
вних будинках або житлових
автомобілях, вважається ви-
користанням не за призначен-
ням. Не вважаються транс-
портними засобами одиниці,
що стаціонарно встановлюю-
ться на тривалий період (так
зване стаціонарне встанов-
лення).
Інше, ніж описане в цьому по-
сібнику використання, або ви-
користання, що виходить за

межі описаного, вважається
використанням не за призна-
ченням. Використанням не за
призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо
комерційне та промислове ви-
користання.
Увага!
Будь-яке неналежне викорис-
тання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з
безпеки

1.3.1 Встановлення лише
спеціалістом

Встановлення та введення в
експлуатацію, огляд та техні-
чне обслуговування, ремонт
та виведення з експлуатації
виробу можуть здійснюватись
лише спеціалістом.

1.3.2 Запобігання викликаним
морозом пошкодженням

Якщо виріб протягом трива-
лого часу (наприклад, під
час зимової відпустки) зали-
шається непрацюючим в не-
опалюваному приміщенні, то
вода може замерзнути у ви-
робі та трубопроводах.
▶ Слідкуйте, щоб все примі-

щення встановлення було
постійно захищене від мо-
розу.
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1.3.3 Матеріальні збитки
внаслідок порушення
герметичності

▶ Слідкуйте, щоб на трубо-
проводах підключення не
виникало жодних механіч-
них напружень.

▶ Не навішуйте на трубопро-
води жодних вантажів (на-
приклад, одягу).

1.3.4 Порядок дій
при порушенні
герметичності

▶ При порушенні герметич-
ності негайно перекрийте
запірний кран холодної води
на установці.

▶ За необхідності запитайте
свого спеціаліста, де він
встановив запірний кран
холодної води.

▶ Доручіть усунення пору-
шення герметичності спе-
ціалізованому підприємству.

1.3.5 Небезпека внаслідок
зміни оточення виробу

Внаслідок зміни оточення ви-
робу може виникати небез-
пека для здоров'я та життя
користувача або третіх осіб,
а також небезпека завдання
шкоди виробу та іншим мате-
ріальним цінностям.

▶ В жодному випадку не ви-
микайте захисні пристосу-
вання.

▶ Не виводьте з ладу жодні
захисні пристосування.

▶ Не порушуйте та не зні-
майте пломбування вузлів.
(Змінювати опломбовані
вузли дозволяється тільки
кваліфікованим спеціалі-
стам та працівникам сервіс-
ної служби).

▶ Не виконуйте жодних змін:
– на виробі
– на подавальних лініях

газу, приточного пові-
тря, води та електричного
струму

– на стічному трубопроводі
та на запобіжному клапані
води системи опалення

– на будівельних конструк-
ціях

1.3.6 Шафоподібна обшивка
Шафоподібна обшивка виробу
підпадає під дію спеціальних
виконавчих постанов.
▶ Якщо вам потрібна шафопо-

дібна обшивка для виробу,
зверніться до спеціалізова-
ного підприємства. У жод-
ному разі не виготовляйте
обшивку виробу самовільно.
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1.3.7 Небезпека травм
і матеріальних
збитків у результаті
неправильного або
пропущеного технічного
обслуговування та
ремонту!

▶ Ніколи не намагайтесь ви-
конати роботи з ремонту та
технічного обслуговування
свого виробу власними си-
лами.

▶ Негайно доручіть спеціалі-
сту усунути несправності та
пошкодження.

▶ Дотримуйтесь вказаних ін-
тервалів технічного обслу-
говування.

1.3.8 Маркування CE

 
Маркування CE докумен-
тально підтверджує відпові-
дність виробів згідно з пара-
метрами, вказаними на пас-
портній табличці, основним
вимогам діючих нормативів.
Декларацію про відповідність
можна проглянути у вироб-
ника.
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2 Вказівки до документації
2.1 Дотримання вимог спільно

діючої документації
▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх

посібників з експлуатації, що додаю-
ться до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації
▶ Зберігайте цей посібник та всю спі-

льно діючу документацію для подаль-
шого використання.

2.3 Сфера застосування
посібника

Цей посібник діє винятково для наступ-
них виробів:

Дійсно для: Україна

Позначення типу Артикульний но-
мер

WE L 100 ME 0010015993
WE L 150 ME 0010015994

3 Опис приладу та його
роботи

3.1 Завдання
Накопичувачі гарячої води WE L вико-
ристовуються для приготування гарячої
води в побуті та на дрібних підприємс-
твах. Як правило, вони експлуатуються
разом з комбінованим опалювальним
приладом, що нагріває як воду системи
опалення, так і питну воду.

3.2 Конструкція
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1 Теплоізоляція
2 Термостат (вхо-

дить в комплект
для шарового за-
вантаження)

3 Регулятор тем-
ператури для
електричного до-
грівання

4 Контрольна
лампа стану для
електричного
догрівання

5 мережний вими-
кач для електри-
чного догрівання

Ззовні накопичувач гарячої води має те-
плоізоляцію. Резервуар накопичувача
гарячої води виготовлений з емальова-
ної сталі. Всередині накопичувача зна-
ходиться нагрівальний елемент. У якості
додаткового захисту від корозії резер-
вуар оснащений магнієвим захисним
анодом.

3.3 Принцип роботи
Накопичувачі гарячої води WE L на-
лежать до шарових накопичувачів. Це
означає, що потрібен зовнішній тепло-
генератор, що постачає накопичувач
нагрітою питною водою, наприклад, ком-
бінований опалювальний прилад, що
нагріває як воду системи опалення, так і
питну воду. Нагрівальний елемент в ни-
жній частині накопичувача служить для
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нагрівання питної води, коли зовнішній
теплогенератор вимкнений. Темпера-
тура гарячої води регулюється термо-
статом, встановленим на накопичувачі.

3.4 Настроювання температури
гарячої води

Вказівка
Настроїти температуру гарячої
води накопичувача гарячої води
можна за допомогою опалюваль-
ного приладу (одноразова дія),
термостата (стандартний поря-
док), а також електричне догрі-
вання (при великій потребі в га-
рячій воді: додатково до термо-
стата / при вимкненому газопос-
тачанні опалювального приладу:
замість термостата).
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прилад

2 Термостат

3 Електричне до-
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1. Настройте температуру гарячої води
на опалювальному приладі.

Вказівка
За можливості настройте од-
норазово температуру гаря-
чої води на опалювальному
приладі на максимальне зна-
чення.
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Обережно!
Функціональні порушення
через неналежну настройку
температури
Якщо температура гарячої
води на термостаті вища, ніж
температура гарячої води на
опалювальному приладі, ви-
никає порушення режиму опа-
лення.
▶ Завжди настроюйте тем-

пературу гарячої води на
термостаті на нижче зна-
чення, ніж температуру га-
рячої води на опалюваль-
ному приладі.
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2. Для настройки бажаної температури
гарячої води використовуйте термо-
стат (це стандартний порядок).

Вказівка
Термостат працює незалежно
від електричного догрівання.

45 °C   

60 °C   

80 °C   

30° C   

 5 °C   

3. Збільште температуру гарячої води
при великій потребі в гарячій воді
або при вимкненому газопостачанні
опалювального приладу за допомо-
гою електричного догрівання.

Вказівка
При найнижчій настройці
(5°C) електричне догрівання
забезпечує захист від замер-
зання.
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4. За необхідності вимкніть електричне
догрівання на панелі управління.

Вказівка
Електричне догрівання пра-
цює незалежно від термо-
стата. Виконані на термо-
статі зміни не чинять жодного
впливу на електричне догрі-
вання.

4 Догляд виробу

Обережно!
Вірогідність матеріальних
збитків внаслідок викорис-
тання непридатних засобів
для чищення!
▶ Не використовуйте аеро-

золі, абразивні засоби, ми-
ючі засоби, та засоби для
чищення, що містять роз-
чинники або хлор.
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▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою
з невеликою кількістю мила, що не
містить розчинників.

5 Технічне обслуговування
Передумовою для постійної експлуа-
таційної придатності, безпеки, надійно-
сті та довгого терміну служби виробу є
регулярне технічне обслуговування ви-
робу спеціалістом.
▶ Щорічно доручайте спеціалісту вико-

нувати технічне обслуговування запо-
біжного клапана.

▶ Через 2 роки після введення в експ-
луатацію накопичувача гарячої води
щорічно доручайте спеціалісту вико-
нувати технічне обслуговування маг-
нієвого захисного анода.

Коли ступінь зношення магнієвого за-
хисного анода досягне 60%, спеціаліст
повинен його замінити. Якщо при заміні
магнієвого захисного анода спеціаліст
виявить в резервуарі забруднення, він
повинен промити резервуар.

6 Вторинне використання та
утилізація

Утилізація упаковки
▶ Доручіть утилізацію упаковки спеціа-

лісту, який встановив виріб.

Утилізація продукту та приналеж-
ностей
▶ Утилізація виробу та приналежностей

з побутовим сміттям заборонена.
▶ Переконайтесь у належній утилізації

продукту та всіх приналежностей.
▶ Дотримуйтесь відповідних приписів.

7 Виведення з експлуатації
▶ Потурбуйтесь, щоб виведення виробу

з експлуатації здійснювалось офіцій-
ним спеціалістом.

8 Гарантія
Дійсно для: Україна

Інформацію щодо гарантії виробника ви
можете отримати, звернувшись за кон-
тактною адресою, вказаною на останній
сторінці.

9 Сервісна служба
Дійсно для: Україна

Контактна інформація нашої сервісної
служби знаходиться за адресою, вказа-
ною на останній сторінці та за адресою
protherm.eu.
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Старонаводницька 6б, офіс 96

Protherm Production s.r.o.
Jurkovicova 45
909 01 Skalica
Slovenska republika

© Ці посібники або їх частини захищені законом про
авторські права і можуть тиражуватись або розпо-
всюджуватись тільки з письмового дозволу вироб-
ника.
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